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项 
目           
单位
结果

采   样   地   点
	红  萍  服  饰
	国家标准
限值

	
	第一次
	第二次
	合格次数
	

	1
	色度
	度
	＜5
	＜5
	2
	15

	2
	浑浊度
	NTU
	＜0.5
	0.51
	2
	1

	3
	臭和味
	
	无
	无
	2
	无异臭、异味

	4
	菌落总数
	CFU/mL
	0
	0
	2
	100

	5
	总大肠菌群
	CFU/100mL
	未检出
	未检出
	2
	不应检出

	6
	高锰酸盐指数（以O2计）
	mg/L
	1.42
	1.03
	2
	3

	7
	游离氯
	mg/L
	0.05
	0.07
	2
	≥0.05≤2
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项 
目           
单位
结果

采   样   地   点
	四       中
	国家标准
限值

	
	第一次
	第二次
	合格次数
	

	1
	色度
	度
	＜5
	＜5
	2
	15

	2
	浑浊度
	NTU
	＜0.5
	＜0.5
	2
	1

	3
	臭和味
	
	无
	无
	2
	无异臭、异味

	4
	菌落总数
	CFU/mL
	0
	1
	2
	100

	5
	总大肠菌群
	CFU/100mL
	未检出
	未检出
	2
	不应检出

	6
	高锰酸盐指数（以O2计）
	mg/L
	0.55
	0.76
	2
	3

	7
	游离氯
	mg/L
	0.13
	0.12
	2
	≥0.05≤2
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项 
目           
单位
结果

采   样   地   点
	清  泉  浴  池
	国家标准
限值

	
	第一次
	第二次
	合格次数
	

	1
	色度
	度
	＜5
	＜5
	2
	15

	2
	浑浊度
	NTU
	0.87
	＜0.5
	2
	1

	3
	臭和味
	
	无
	无
	2
	无异臭、异味

	4
	菌落总数
	CFU/mL
	0
	2
	2
	100

	5
	总大肠菌群
	CFU/100mL
	未检出
	未检出
	2
	不应检出

	6
	高锰酸盐指数（以O2计）
	mg/L
	1.30
	1.74
	2
	3

	7
	游离氯
	mg/L
	0.08
	0.12
	2
	≥0.05≤2
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项 
目           
单位
结果

采   样   地   点
	企  甲  院
	国家标准
限值

	
	第一次
	第二次
	合格次数
	

	1
	色度
	度
	＜5
	＜5
	2
	15

	2
	浑浊度
	NTU
	＜0.5
	＜0.5
	2
	1

	3
	臭和味
	
	无
	无
	2
	无异臭、异味

	4
	菌落总数
	CFU/mL
	1
	1
	2
	100

	5
	总大肠菌群
	CFU/100mL
	未检出
	未检出
	2
	不应检出

	6
	高锰酸盐指数（以O2计）
	mg/L
	1.58
	1.20
	2
	3

	7
	游离氯
	mg/L
	0.05
	0.06
	2
	≥0.05≤2
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项 
目           
单位
结果

采   样   地   点
	盐  业  公  司
	国家标准
限值

	
	第一次
	第二次
	合格次数
	

	1
	色度
	度
	＜5
	＜5
	2
	15

	2
	浑浊度
	NTU
	＜0.5
	＜0.5
	2
	1

	3
	臭和味
	
	无
	无
	2
	无异臭、异味

	4
	菌落总数
	CFU/mL
	0
	1
	2
	100

	5
	总大肠菌群
	CFU/100mL
	未检出
	未检出
	2
	不应检出

	6
	高锰酸盐指数（以O2计）
	mg/L
	1.18
	1.40
	2
	3

	7
	游离氯
	mg/L
	0.05
	0.05
	2
	≥0.05≤2
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项 
目           
单位
结果

采   样   地   点
	高  铁  新  区
	国家标准
限值

	
	第一次
	第二次
	合格次数
	

	1
	色度
	度
	＜5
	＜5
	2
	15

	2
	浑浊度
	NTU
	＜0.5
	0.61
	2
	1

	3
	臭和味
	
	无
	无
	2
	无异臭、异味

	4
	菌落总数
	CFU/mL
	0
	0
	2
	100

	5
	总大肠菌群
	CFU/100mL
	未检出
	未检出
	2
	不应检出

	6
	高锰酸盐指数（以O2计）
	mg/L
	1.22
	0.88
	2
	3

	7
	游离氯
	mg/L
	0.05
	0.05
	2
	≥0.05≤2
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项 
目           
单位
结果

采   样   地   点
	党        校
	国家标准
限值

	
	第一次
	第二次
	合格次数
	

	1
	色度
	度
	＜5
	＜5
	2
	15

	2
	浑浊度
	NTU
	＜0.5
	＜0.5
	2
	1

	3
	臭和味
	
	无
	无
	2
	无异臭、异味

	4
	菌落总数
	CFU/mL
	0
	0
	2
	100

	5
	总大肠菌群
	CFU/100mL
	未检出
	未检出
	2
	不应检出

	6
	高锰酸盐指数（以O2计）
	mg/L
	1.32
	1.19
	2
	3

	7
	游离氯
	mg/L
	0.05
	0.08
	2
	≥0.05≤2
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项 
目           
单位
结果

采   样   地   点
	百迪能源
	国家标准
限值

	
	第一次
	第二次
	合格次数
	

	1
	色度
	度
	＜5
	＜5
	2
	15

	2
	浑浊度
	NTU
	＜0.5
	＜0.5
	2
	1

	3
	臭和味
	
	无
	无
	2
	无异臭、异味

	4
	菌落总数
	CFU/mL
	7
	0
	2
	100

	5
	总大肠菌群
	CFU/100mL
	未检出
	未检出
	2
	不应检出

	6
	高锰酸盐指数（以O2计）
	mg/L
	1.34
	1.14
	2
	3

	7
	游离氯
	mg/L
	0.05
	0.05
	2
	≥0.05≤2
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项 
目           
单位
结果

采   样   地   点
	龙   渠   南
	国家标准
限值

	
	第一次
	第二次
	合格次数
	

	1
	色度
	度
	＜5
	＜5
	2
	15

	2
	浑浊度
	NTU
	＜0.5
	＜0.5
	2
	1

	3
	臭和味
	
	无
	无
	2
	无异臭、异味

	4
	菌落总数
	CFU/mL
	0
	0
	2
	100

	5
	总大肠菌群
	CFU/100mL
	未检出
	未检出
	2
	不应检出

	6
	高锰酸盐指数（以O2计）
	mg/L
	1.27
	1.07
	2
	3

	7
	游离氯
	mg/L
	0.06
	0.07
	2
	≥0.05≤2
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项 
目           
单位
结果

采   样   地   点
	中专
	国家标准
限值

	
	第一次
	第二次
	合格次数
	

	1
	色度
	度
	＜5
	＜5
	2
	15

	2
	浑浊度
	NTU
	＜0.5
	0.82
	2
	1

	3
	臭和味
	
	无
	无
	2
	无异臭、异味

	4
	菌落总数
	CFU/mL
	8
	0
	2
	100

	5
	总大肠菌群
	CFU/100mL
	未检出
	未检出
	2
	不应检出

	6
	高锰酸盐指数（以O2计）
	mg/L
	1.26
	1.11
	2
	3

	7
	游离氯
	mg/L
	0.07
	[bookmark: _GoBack]0.05
	2
	≥0.05≤2

	





                                                                                                                                    第10页  共10页

image1.png
E! & £ S =S T = O

1 |BE -4 <5 <5 2 100 15

7 |EmES NTU 0.22 0.26 2 100 1

3 e e 2 100 LERR. B

4 CFU/al, 0 0 2 100 100

5 | BAHEE CFU/100nL Eon A 2 100 R

6 iﬁ%ﬁn%&' | ng 0.60 0.65 2 100 3

7 me/L 0.19 0.21 2 100 >20.05<a
& CEERRAK DL MEEMMGRRE S S osd) Lo

B AR AHIRET S 35
i, FIHERE >6me /LITH 50





image2.png
* B M 5 o om
= - EISATHE
m g5 FRE
=) [ L Bk BoR | RMRE | AEE W)
1 |BE -4 <5 <5 2 100 15
7 |EmES NTU 0.19 0.27 2 100 1
3 e e 2 100 LERR. B
4 CFU/al, 0 0 2 100 100
5 KIEE CFU/100nL Eon Eon 2 100 R
HEET (0D, B
¢ |oaih) e/l 0.56 0.64 2 100 3
T |WERR ng/L 0.18 0.18 2 100 >0.05<0a
& CEERRAK DL MEEMGRRE SS osd) Lo

KA IR 35

AAEFE >6ne /LITH 50





image3.png
" ; . k;m - AENE mie
g [ L Bk BoR | RMRE | AEE W)
1 |BE -4 <5 <5 2 100 15
7 |EmES NTU 0.19 0.35 2 100 1
3 x x 2 100 LERR. B
4 CFU/al, 0 0 2 100 100
5 | BARER CFU/100aL St St 2 100 | FEEE
6 i‘gﬁft(%&' o me/L 0.58 0.66 2 100 3
7| HEAR mg/L 0.17 0.21 2 100 >0.05<0a
& CEERRAK DL MEEMMGRRE S S osd) Lo

@
@

GSE

REEIRFIETH 35

R, KRR >ene /LT 50





